
 

 
APPALTO GTT N.5/2013. 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINCENDI O SU 95 BUS IRISBUS 

18M A METANO 

 

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 6 

 

 

E’ pervenuto il seguente quesito: 

D: Si chiede, in merito alla Capacità Tecnica (punto 12), se possono concorrere al 
raggiungimento del fatturato di 200.000,00 Euro in tre anni anche i fatturati relativi ai 
sistemi misti (antincendio e rilevazione fughe gas metano) e quelli di sola rilevazione 
fughe gas metano. 

 

R:  Sono ammissibili contratti relativi a sistemi m isti, in quanto analoghi, mentre gli 
impianti di rilevamento fughe gas che sono impianti  con funzionalità, scopo d'uso 
e caratteristiche tecniche molto diverse non posson o essere ritenuti analoghi.  
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